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N&mnderna ska i sin ansokan redovisa projektets utformning genom att redogdra for féljande punkter.

Namn pa projektet/atgarden:

Loparbana — Bandybana.

Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Spanga IP (Fotboll A plan -

Sokande
Namnd: Kontaktperson:
Idrottsndmnden ‘ Yassine Kazi-Tani
Epost: Telefon:

Yassine.kazi-tani@stockholm.se

| 08-508 27 858

Namnd: Kontaktperson:
Fastighetsndmnden \ Liljana Tofilovska
Epost: Telefon:

liljana.tofilovska@stockholm.se

| 08-508 28 423

Ansokan

1. Grundlaggande krav

atgarder.

A. Av ansoOkan ska det framga att det aktuella projektet kannetecknas av nédvandiga

aspekter.

underhallskostnad for staden.

Stora mangder energi ar en forutsattning for att kunna bedriva idrottsverksamheter.
Det ar darfor viktigt for staden att efterstréava en energieffektiv drift. Projektet att byta
den befintliga belysningen till marknadens mest effektiva och miljévanligaste
alternativ vid en av stadens storsta idrottsanlaggningar medfér fordelar ur flera

Utover sankt energianvandning och utfasning av miljoskadliga @mnen som finns i de
befintliga ljuskallorna genererar projektet dven en mer kvalitativ och sakrare
belysning for anlaggningens besokare och personal. | kombination med nya
styrsystemet kommer den nya belysningen att resultera till sdnkt drift och

B. AnsoOkan ska peka pa ett av klimatinvesteringens 6vergripande mal.
Kryssa i vilket eller vilka mal som &r aktuell fér denna ansokan:

na stadens klimatmal och minska de klimatpaverkande vaxthusgasutslappen

(] bidra till en hég beredskap for kommande klimatférandringar
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Projektbeskrivning:

Projektet avser byte av belysningsarmaturer och inkluderar installation av ett nytt
styrsystem. Den befintliga belysningen bestar av 35 ar gamla armaturer som medfor
tatare underhall och hogre driftkostnad. Utéver hog effekt och hog energiférbrukning
innehaller de befintliga armaturer dven det skadliga &mnet Kvicksilver. Den nya hallbara
och energieffektiva belysningen bestar av en kombination av LED och Metallhalogen
armaturer. | kombination med nya styrsystemet kommer den nya belysningen att
generera upp till 300 % mer ljus med 70 % lagre energiforbrukning.

Projektet bestar av foljande etapper

e Projektering inklusive ljusberakningar — forfragningsunderlag.

e Ersattning av befintliga belysningsarmaturer med Nya LED och MHg armaturer

¢ Ny kanalisation och kablage mellan befintliga belysningsstolpar.

¢ Montering av hoghdjdsensorer vid befintliga stolpar.

¢ Installation & programmering av styrsystem inklusive uppkoppling av styrsystemet

till stadens intranat.

Mal med projektet:

e Projektet medfor reducerad miljopaverkan genom att minska C @ emissioner fran
kopt el.

e Projektet for med en reducerad mangd kopt energi med 140 MWh per ar.
e Projektet for med en reducerad driftkostnad med 150 tkr per ar

e Projektet Bidrar till ett langsiktigt hallbart energisystem for staden och till att
astadkomma stadens mal i att minska energianvandningen i den egna

verksamheten.

2.1 Projektets malgrupp

Idrottsforeningar, Allménheten

2.2 Projektorganisationen

Fastighetskontorets projektledning.

2.3 Projektavgrénsning
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2) Vilkarelevanta styrdokument ar projektet kopplat till

Atgarden beror foljande punkter i Stockholms stads miljoprogram 2016 — 2019:
1.1 Staden ska verka for att utslappen av vaxthusgaser minskar till hogst 2,3 ton per
invanare till ar 2020
1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvandningen i den egna
verksamheten med minst tio procent till &r 2020
Delmal: Staden under programperioden ska minska behovet av képt energi med
tio procent jamfort med referensaret 2015.

Fraga 4-6:.
3) Utslapp av CO2 ekv foére och efter investeringen
FORE: 15,4 ton CO,e per ar
EFTER: 4,9 ton CO,e per ar

4) Foréandrad beredskap for kommande klimatférandringar fére och efter
investeringen

FORE: Nuvarande belysningen innehaller kvicksilver

EFTER: Den nya belysningen innehaller inga skadliga @&mnen.

5) Andra dvriga miljoeffekter fore och efter investeringen

FORE:
EFTER: Bidrag till en langsiktigt hallbart energisystem for staden och en giftfri
milj6.

6) Tidplan

Projektet genomfdrande planeras till 2019.

7) Beskrivning av utgifter, evinkomster och finansiering, bilaga 2

e Se Bilaga 2 Ekonomisk beskrivning

8) Paverkan pa framtida driftkostnader (exempelvis kapitalkostnader och
hyrespaverkan m m)

Se bilaga 3, LCC Kalkyl.

9) SOkt projektmedel

e FoOrvaltningen soker finansiering med 100%
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10) Innovativitet och eller uppvaxling
| Projektet ingar installation av nytt styrsystem KNX Dali. Det nya styrsystemet kommer
att kopplas ihop med idrottsforvaltningens bokningssystem vilket medfér eliminering av
risken att ha belysningen tand nar det inte finns verksamhet. Belysningen kommer aven
att kunna styras av personalen via mobilen och datorn. Detta kommer att 6ka
flexibiliteten for driftpersonalen.

Ovriga upplysningar

Bilagor:
e Bilaga 1 Ansdkan om klimatinvesteringsmedel
¢ Bilaga 2 Ekonomisk beskrivning
e Bilaga 3 LCC Kalkyl
e Bilaga 4 Ljusberakning/Simulering & Armatursférteckning




