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Sammanfattning

Strackning for en ny lokalgata, vid Finlandsgatan 11 i Husby, gar att byggnad innehållande nat-

station, f6rrad och spillvattenpumpstation behover flyttas. Agare till huset &r ej kant (inom upp-

draget). Pumpstationen kan bibehållas i gata med 6verk6rningsbart brunnslock och

komplettering med intilliggande elskåp for pumpstyrning och elkraftmatning. Dock måste

arbetsmiljoaspekterna for pumpservice 6vervagas vid val av att bibehalla placering eller om-

lokalisera pumpstationen. For ny placering av pumpstationen behaver ledningsdragning i galan

kartlaggas.

Bakgrund

Utkast på samrådshandling har tagits fram gallande gatustrukturen for Dalhagens IP. Langs

med den freslagna lokalgatan for detaljplanen Dalhagens IP ar också en overbyggnad for en

pumpstation lokaliserad som behaver omlokaliseras.

Detta PM beskriver byggnaden med bl a en spillvattenpumpstation for samfalligheten Circle K,

McDonalds och Hotell.

• Byggnaden anvands gemensamt av samfalligheten narliggande Circle K, McDonalds,

och innehåller en Ellevio (tidigare Fortum) ntstation, ett mindre forråd och en spill-

vattenpumpstation (pumpgrop). Endast Ellevio har tillgång till den del av byggnaden

som innehaller nitstationen. Agare av huset r ej kant inom uppdraget.

• Pumpstationen ags ochleller skbts ej av Stockholm Vatten och Avfall AB.

Figur 1 Byggnad dar spi//vattenpumpama ar placerade
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Den vanstra drren gr lill Forturns utrymme. Dit har inte representanter från Circle K /
McDonalds lilltråde. Utrymmet innehåller, enligt uppgift från Ellevio, en natstation.

FINLANDSGATAN 11
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Figur 2 Skylt pa vansira darren

Utrymmet bakom mittendi:irren anvånds som forråd. Del hi:igra ulrymmel innehåller spillvatten-
pumpstationen.

Natstationen

Alt flytta nåtstationen, mindre an 50 m, och bygga elt nytt hus for nåtslationen kostar cirka 4-5
miljoner kronor och kostnaden betalas av den som beståller flyttningen. Kontaktperson hos
Ellevio ar områdesansvarig vasterort Eyob Yehdego, +46703445777, e ob. ehde o ellevio.se.

Spillvattenpumpstationen

Den nuvarande spillvattenpumpstationen innehåller två st. drankta pumpar och kapacitet enligt
pumpkurva nedan.

/
/

Figur 3 Spiffvattenpumpstationen sett uppifr&n med gejdrade pumpar
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Figur 4 Pumpkurva (/rån internet) på de aktuef/a pumparna. KSB Amarex N S32-160/02 YLG-160. Pump
med skiirande pumphjul (fordelaktig/ vid bensinstationer,restauranger, hotell mm).

Om byggnaden rivs kan pumpstationen vara kvar på samma plats under 6verk6rningsbart
brunnslock. Se exempel nedan.
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Figur  5  Exempel på pumpstation utan overbyggnad.

Nasta steg

Give! att dagens kapacitet hos spillvattenpumpstationens anses tillråcklig så kan pumpstationen
i befintligt skick behållas (givet att den kompletteras med 6verk6rningsbart brunnslock). M.h.t lill
underhålls- och sakerhetsaspekter bor ny placering av pumpstationen 6vervågas. Om pump-
stationen ska omlokaliseras så behaver befintliga ledningar i nårområdet kartlåggas mha

Samlingskartan. Saknas lågesbeskrivningar av (privata) ledningar behaver inmåtning g6ras_

Nåtstationen behaver omlokaliseras och Ellevio kontaktas for fortsatt projektering med ett for-
slag på ny plats.
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